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1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami
oraz z opisem technicznym.
2. Wszelkie watpliwosci powinny by¢ wyjasniane z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego.
3. Instalacje i osprzet nalezy dostosowa¢ do wybranego dostawcy urzadzen.
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OBIEKT:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D

- ulicy Otawskiej wraz ze skrzyzowaniem drogi gminnej
nr 111543D - ul. Belgijskiej na mate rondo w

,DRO - LAB” Jelczu-Laskowicach

mgr inz.

DATA:

12.2020

® G-C.IN

INWESTOR: powiatowy Zarzad
Drogowy w Otawie
Pl. Zamkowy 18, 55 - 200 Otawa

TYTUL RYS.: Schemat
o$wietlenia drogowego

Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220

BRANZA:

elektryczna

zxk i

soll

Jelcz - Laskowice ADRES:

Droga powiatowa nr 1551D - ul. Otawska
oraz droga gminna nr 111543D

- ul. Belgijska w Jelczu - Laskowicach,
Gmina Jelcz-Laskowice, powiat Otawa

PROJEKTANT:
mgr inz. J.Kiec
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. M.Kiec

UPRAWNIENIA:

384/D0S/15

444/83/WBPP

G T
/’K (3/..)
L=37m
L=31m

koniec przebudowy istn. linia kablowa

osw. Tauron ,” o$w. Tauron
zasilanie T10-T15 z R-2576 T1s // zasilanie z R-2576
(612,
S_7 H9 51w
\/’\Q T-15N

OZNACZENIA:

Proj. stup o$wietleniowy, aluminiowy, h=9m, z elastomerem,
(stup z 2 oprawami posiada dodatkowy wysi egnik na wysoko $ci
6m od strony chodnika)

z oprawg LED o zadanej mocy, 4000K, optyka drogowa

- np.: LEDFLEX

- nowy stup o$wietleniowy z opraw g, w nowej lokalizacji

- wiasnos$¢ Tauron

projektowany kabel o $wietlenia terenu w +. Tauron
- po nowej niekolizyjnej trasie - typ kabla NA2XY-J 4x35mm2

Proj. stup o$wietleniowy, aluminiowy, h=9m, z elastomerem,
(stup z 2 oprawami posiada dodatkowy wysi egnik na wysoko $ci
6m od strony chodnika)

z oprawg LED o zadanej mocy, 4000K, optyka drogowa

- np.: LEDFLEX

- nowy stup o$wietleniowy z opraw g, w nowej lokalizacji,
wiaczony do obwodu o $wietleniowego przy ul. Belgijskiej

- wtasnos$¢ Gmina Jelcz-Laskowice

Proj. stup o$wietleniowy, aluminiowy, h=6m, z elastomerem,

z oprawg LED o mocy 50W, optyka z rozsy tem asymetrycznym
dla do$wietlenia przej$¢ dla pieszych

- np.: LEDFLEX zebra

- nowy stup o$wietleniowy z opraw g, w nowej lokalizacji,
wiaczony do obwodu o $wietleniowego przy ul. Belgijskiej

- wtasnos$¢ Gmina Jelcz-Laskowice

projektowany kabel o Swietlenia terenu w +. Gminy
Jelcz-Laskowice - po nowej niekolizyjnej trasie
- typ kabla NA2XY-J 4x35mm2

Proj. stup o$wietleniowy, aluminiowy, h=9m, z elastomerem,

(stup z 2 oprawami posiada dodatkowy wysi egnik na wysoko $ci

6m od strony chodnika)

z oprawg LED o zadanej mocy, 4000K, optyka drogowa

- np.: LEDFLEX - nowy s tup o$wietleniowy z opraw a, w nowej lokalizacji,
zasilony z nowego obwodu o $wietleniowego przy ul. O tawskiej

- wtasnos$¢ Gmina Jelcz-Laskowice

Proj. stup o$wietleniowy, aluminiowy, h=6m, z elastomerem,

z oprawg LED o mocy 50W, optyka z rozsy tem asymetrycznym
dla do$wietlenia przej$¢ dla pieszych

- np.: LEDFLEX zebra

- nowy stup o$wietleniowy z opraw g, w nowej lokalizacji,
zasilony z nowego obwodu o $wietleniowego przy ul. O tawskiej
- wtasnos$¢ Gmina Jelcz-Laskowice

Znak aktywny - montowany na s tupie / jezdni
- zasilanie do znaku aktywnego na jezdni kablem YKXS 3x2,5mm2

projektowany kabel o $wietlenia terenu w +. Gminy
Jelcz-Laskowice - typ kabla NA2XY-] 5x35mm2

Isntniejacy stup o$wietleniowy z opraw g - wiasnosci

Gminy Jelcz-Laskowice - do przeniesienia w nowe niekoliduj ace miejsce

projektowany kabel o $wietlenia terenu w +. Gminy
Jelcz-Laskowice - po nowej niekolizyjnej trasie
- typ kabla NA2XY-J 4x35mm2

zkacze kablowe z szafk g licznikow 3 wg odrebnego
opracowania Tauron Dystrybucja

szafka zasilajaca i sterujaca nowym obwodem o $wietlenia drogowego
- wiasno$é Gminy Jelcz-Laskowice

stup oéwietleniowy w . Gminy Jelcz-Laskowice do demonta zu

stup oéwietleniowy w t. Tauron do demonta zu i zastapienia
nowym stupem w niekolizyjnym miejscu

Kabel o dtugosci L=37m

Wykop o dtugosci L=31m




